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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ 

 

Система автоматизированная информационно-измерительная  

коммерческого учета электроэнергии ООО «Управляющая компания 

«Электрощит-Сервис» на ЦРП-10кВ ПС-110/35/10кВ «АСК-2» 

 
 

Назначение средства измерения 
Система автоматизированная  информационно- измерительная  коммерческого учета 

электроэнергии ООО «Управляющая компания «Электрощит-Сервис» на ЦРП-10кВ ПС-
110/35/10кВ «АСК-2» заводской №05 (далее АИИС КУЭ ООО «УК «Электрощит-Сервис» на 
ЦРП-10кВ ПС-110/35/10кВ «АСК-2») предназначена для измерения активной и реактивной 
электрической энергии, потребленной за установленные интервалы времени отдельными 
технологическими объектами на ЦРП-10кВ ПС-110/35/10кВ «АСК-2», автоматического сбора, 
хранения и обработки полученной информации. Выходные данные системы могут быть 
использованы для коммерческих расчетов. 

Описание средства измерения 
АИИС КУЭ ООО «УК «Электрощит-Сервис» на ЦРП-10кВ ПС-110/35/10кВ «АСК-2» 

представляет собой двухуровневую систему с централизованным управлением и 
распределенной функцией измерения. 

АИИС КУЭ ООО «УК «Электрощит-Сервис» на ЦРП-10кВ ПС-110/35/10кВ «АСК-2» 
выполняет следующие функции: 

▪измерение с нарастающим итогом активной и реактивной электроэнергии с 
дискретностью во времени 30 минут в точках учета; 

▪вычисление приращений активной и реактивной электроэнергии за учетный период; 
▪вычисление средней активной и реактивной мощности на интервале времени 30 

минут; 
▪периодический или по запросу автоматический сбор и суммирование привязанных к 

единому календарному времени измеренных данных от отдельных точек учета; 
▪хранение данных об измеренных величинах в специализированной базе данных, 

отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование 
баз данных, энергонезависимая память) и от несанкционированного доступа; 

▪предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений, данным 
о состоянии средств измерений со стороны энергосбытовых организаций; 

▪обеспечение защиты оборудования (включая средства измерений и присоединения 
линий связи), программного обеспечения и базы данных от несанкционированного доступа на 
физическом и программном уровне; 

▪конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ ООО «УК «Электрощит-
Сервис» на ЦРП-10кВ ПС-110/35/10кВ «АСК-2»; 

▪диагностика и мониторинг состояния технических и программных средств АИИС 
КУЭ ООО «УК «Электрощит-Сервис» на ЦРП-10кВ ПС-110/35/10кВ «АСК-2»; 

▪ведение системы единого времени АИИС КУЭ ООО «УК «Электрощит-Сервис» на 
ЦРП-10кВ ПС-110/35/10кВ «АСК-2»(коррекция времени). 

1-ый уровень системы включает в себя: измерительные трансформаторы тока (ТТ) 
КТ 0,5 по ГОСТ 7746-01 и трансформаторы напряжения (ТН) КТ 0,5 ГОСТ 1983-01, счетчики 
активной и реактивной электроэнергии СЭТ-4ТМ.03, КТ. 0,2s/0,5 в ГР № 27524-0431974-08 по 
ГОСТ Р 52323-05 при измерении активной электроэнергии и  ГОСТ Р 52425-05 при  




















